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Nazwa klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna w Zarach

—

Identyfikacja zlecenia / umowy klienta

Sygnatura wewngtrzna zlecenia/ umowy OL-LBS.910.4.36.2019

Harmonogram pobierania probek na 201 9. "

Y

NG ARy
£ Y

Data pobrania probki: 02.07.2019

Numer protokofu pobrania: HK-ZARY-42/2019

Informacje dotyczace pobierania probek

Identyfikacja probkobiorcy: przedstawiciel Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Zarach: W. Woltowicz, J. Kucharska

Opis, stan i identyfikacja obiektu badania
Stan probki: prawidiowy

Przedmiot badania: probka wody do spozycia
Wodociag publiczny w Zarach ul, Zawiszy Czarnego

Data dostarczenia do badania 02.07.2019

Data wykonania badania 02.07.2019-23.07.2019
Wyniki badan
Parametr Metoda badawcza Jednostka Nr probki Warto$¢
OL-775 parametryczna'l
Miejsce pobrania prébki: m. Zary ul. Zawiszy Czarnego
14 — budynek mieszkalny
Metnos¢ PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU 027 + 0,05 Zaleca’n)_/ zakres
wartoéci do 1,0
Barwa PN-EN ISO 7887:2012 + mg /1 Pt < .
Ap1:2015-06 metoda C ]
Liczba progowa smaku (TFN) | PB/LBS-06 wydanie 2 <1?
z dnia 04.08.2005r
Liczba progowa zapachu (TON) PB/LBS-06 wydanie 2 <13
z dnia 04.08.2005r o
pH PN-EN ISO 10523:2012 6,0+0,1 6.5-9.5
(T pomiaru 19,3°C) S
Przewodnos¢ elektryczna PN-EN 27888:1999 nS/cm 3585 2500
wlasciwa (T pomiaru 19,7°C)
Stegzenie jonu amonowego PN-ISO 7150-1:2002 mg/l <0,05 0.5
Stezenie azotyndw PN-EN 26777:1999 mg/l <0,016 0.50
Stezenie azotanow W | PN-82/C-04576.08 mg/l <0,90 50
Utlenialnosé z KMnOs (indeks | PN-EN ISO 8467:2001 mg/1 Oz <0.5 5.0
nadmanganianowy)
Stezenie chlorkéw PN-ISO 9297 : 1994 mg/l 25,7+ 1,8 250
Stezenie siarczandw PN-EN ISO 10304-1:2009 mg/l 94,5+ 6,6 250
Stezenie cyjankow ogdlnych PB/LBS-21 wydanie 2 z dnia pg/l
30.12.2014r. na podstawie p 50
testu Nanocolor 1-30
Stezenie zelaza PN-ISO 6332:2001 ug/l
+ Apl:2016-06 §2 10 200
Stezenie boru PB/LBS-24 wydanie 2 z dnia me/l
15.12.2015r. na podstawie <0,10 1,0
testu Merck1.00826.0001

1 Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. Dz.U. z 2017r., poz. 2294.

Liczba za znakiem , =" oznacza niepewnos$¢ rozszerzong przy poziomie ufnosci ok. 93% i wspolczynniku rozszerzenia k=2, oszacowang bez procesu pobierania prébek.

Warto$¢ podana przy znaku "<" oznacza, ze wynik miesci sie ponizej zakresu roboczego metody.

Pomiar przewodnosci elektrycznej uwzglgdnia korektg za pomocg urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury.
W - Norma wycofana bez zastapienia. Laboratorium posiada argumenty techniczne i merytoryczne uzasadniajgce stosowanie norm wycofanych

) Smak/Liczba progowa smakw/TFN: Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego
% Zapach/Liczba progowa zapachw/TON: Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego
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A : Egzemplarz Nr |
ROTAMT RADANIA NR OL-LBS-775/2019 strona / stron:
e —_— z dnia 23.07.2019 2n )
AB 622 =le
Wyniki badan
Parametr Metoda badawcza Jednostka Nr proébki Wartosé
OL-775 parametryczna'
Miejsce pobrania prébki: m. Zary ul, Zawiszy Czarnego
14 — budynek mieszkalny
Stgzenie manganu PN-EN ISO 15586;2005 ug/l 8.1+12 50
Stezeniu sodu PN-ISO 9964-3:1994 mg /1 134423 200
Stezenie miedzi PN-ISO 8288: 2002 mg /1 <0,05 2.0
Stezenie olowiu PN -EN ISO 15586: 2005 pg/l <50 10
Stgzenie kadmu PN-EN ISO 15586:2005 ng/l 20 5
Stgzenie niklu PN-EN ISO 15586:2005 pg/l <50 20
Stezenie glinu PN-EN ISO 12020:2002 pg/l <100 200
Stezenie chromu PN- EN 1233:2000 pg/l <10 50
Stezenie rtgci PN-EN ISO 12846:2012 pg/l <025 1
+Apl1:2016-07 ’
Stezenie sel PN-ISO 9965: 2001 /1
ezenie selenu N-IS ng <10 10
Stgzenie arsenu W [ PN-EN ISO 11969: 1999 pg/l <10 10
Stezenie antymonu PB/LAI-07 wydanie 1 z dnia pg/l 0
14.12.2018 1. <L 3

1) Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. Dz.U. 2 2017r., poz. 2294.
Liczba za znakiem ,,=” oznacza niepewnosé rozszerzong przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspélezynniku rozszerzenia k=2, oszacowang bez procesu pobierania probek.
Wartosé podana przy znaku "<" oznacza, ze wynik miesci sig¢ ponizej zakresu roboczego metody.

Pomiar przewodnosci elektrycznej uwzglednia korektg za pomoca urzadzenia do kompensacji wptywu temperatury.
W - Norma wycofana bez zastapienia. Laboratorium posiada argumenty techniczne i merytoryczne uzasadniajace stosowanie norm wycofanych.

Osoba autoryzujaca sprawozdanie z badan: Zatwierdzit
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Otrzymuja:
1. PSSE w Zary (1 egzemplarz)
2.a/a

Koniec sprawozdania

Klient ma prawo do reklamacji w ciggu 21 dni od otrzymania sprawozdania.

Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanych obiektow.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej

w Zielonej Gorze nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosei
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Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna
ul. Jasna 10, 65-470 Zielona Gora
Oddziat Laboratoryjny
Sekcja Mikrobiologii i Parazytologii

tel. /68/ 325-46-71 w.229
fax: /68/ 351-47-96
pssezielonagorai@wsse.gorzow.
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Nazwa klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Zarach

ldentyfikacja zlecenia / umowy klienta Harmonogram pobierania probek na 2019 1.
Sygnatura wewnetrzna zlecenia/ umowy OL-LMiP.910.4. 36.2019

Informacje dotyczace pobierania probek

Data pobrania probki; 02.07.2019

Numer protokotu pobrania: NR HK-ZARY-42/2019

Identyfikacja probkobiorcy: przedstawiciele Paiistwowego Powiatowego
[nspektora Sanitarnego w Zarach — W. Wolowicz, J. Kucharska

Przedmiot badania: prébka wody do spozycia

Opis, stan i identyfikacja obiektu badania Prébki wody z wodociagu publicznego w Zarach, ul. Zawiszy Czarnego

Stan probki: prawidiowy

Data dostarczenia do badania

02.07.2019

Data wykonania badania

02.07.2019 - 05.07.2019

Wyniki badan

Parametr Metoda badawcza Jednostka ¥ prabki
OL-775 Wartosé¢é
Miejsce pobrania prébki: m. Zary, parametryczna
ul. Zawiszy Czarnego 14 |
— budvnek mieszkalny

Ogolna liczba mikroorganizmdow w Bez
22°C PN-EN ISO 6222:2004 jtk/ 1 ml <l nieprawidiowych
Metoda plytkowa (posiew weglebny) Zmian
Liczba bakterii grupy coli PN-EN 9308-1:2014-12

Metoda filtracji membranowej. PN-EN 9308-1:2014-12/ Jtk/100 mi 0 0

Al1:2017-04
Liczba Escherichia coli PN-EN 9308-1:2014-12
Metoda filtracji membranowej PN-EN 9308-1:2014-12/ Jtk/100 ml 0 0
A1:2017-04

Liczba enterokokow kalowych

Metoda filtracji membranowej ENSEIIS0.18302: 2000 jtk/100 ml 8 0

! Zgodnie z rozporzadzeniem Hmmm Zerowia z dnia 7 grudnia 2017t Dz.U 2 2017r, poz. 2294.
Wartosc podana przy znakach <", > oznacza, ze wynik miesci sie poza zakresem roboczym metody
Osoba autoryzujgca sprawozdanie z badan: .-‘“Zahwerdznl DAL

likro OIS razyt
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Otrzymuja :

/
I. PSSE w Zarach (1 egzemplarz)

2. ala
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Koniec sprawozdania Eo “.-F ( /

Klient ma prawo do reklamacji w ciggu 21 dni od otrzymania sprawozdania,

Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanych obiekiow.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Powi iatowej Stacji Sanitarno- Cpidemiologicy nu

w Ziclonej Gorze nie moze bye powielane inaczei, jak tvike w calode
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Dziat Laboratoryjny

Oddziat Badan

SPRAWOZDANIE z BADAN

PO-7.8-01/F5

Data wydania: 14.02.2019 r.

Srodowiskowych

Nr: DL.OBS.9051,01864.2019

Data: 2019.07.11

Nazwa klienta

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiolgiczna w Zarach

Adres klienta

ul. Podchorazych 23 A 68-200 Zary

Identyfikacja
prébki/probek

kod prébki/probek

01864.2019

obiekt badania

woda

miejsce pobrania
prébki/prébek

Wodociag publiczny (P)

Wodociag publiczny w Zarach ul. Zawiszy Czarnego m. Zary ul. Zawiszy Czarnego 14 - budynek mieszkalny

Opis, stan prébki/probek przyjetych do badan

bez zastrzezen

Prébki
pobrat/dostarczyt:

pracownik PSSE w Zarach

HK-ZARY-42/2019

Nr protokélu pobrania/przekazania:

Nr zlecenia/umowy:

Data pobrania/dostarczenia

2019.07.02 / 2019.07.03

Metoda pobrania probki

PN-EN ISO 5667 - 1:2008,PN-EN ISO 5667 - 3:2018-08

Badanie zakonczono dnia

2019.07.11

Wyniki badanh

WESE Gorzow Wikp. Nr: C

My

Lp. Oznaczenie Metoda badawcza Jm Wynik badan wraz z ‘Najwyzsza
- niepewnoécia dopuszczalna
Wartosé +
Parametry chemiczne
1. | ¥ Pestycydow PB-OAI-01 wydanie 6 z dnia ua/l < 0,02 0,50
01.02.2018r.
2. |3 THM PN-EN 1SO 15680: 2008 pg/l < 2,0 100,0
3. [Z Trichloroetenu i Tetrachloroetenu PN-EN 1SO 15680: 2008 pag/l 2.7 20,2 10,0
4. |3 WWA PB-OAI-21 wydanie 4 z dnia ug/l < 0,0025 0,10
30.10.2015
5. |1,2- Dichloroetan PN-EN ISO 15680: 2008 pg/l < 0,50 3,00
6. |Aldryna PB-OAI-01 wydanie 6 z dnia ug/l < 0,008 0,030
01.02.2018r.
7. |Benzen PN-EN ISO 15680: 2008 pg/l < 0,20 1,0
8. | Benzo(a)piren PB-OAIl-21 wydanie 4 z dnia ua/l < 0,0025 0,01
30.10.2015
9. [Benzo(b)fluoranten PB-0OAI-21 wydanie 4 z dnia Ka/l < 0,0025 -
30.10.2015
10. |Benzolg,h,i}perylen PB-0OAI-21 wydanie 4 z dnia pg/l < 0,0025
30.10.2015
11. [Benzo(k)fluoranten PB-OAI-21 wydanie 4 z dnia ug/l < 0,0025
30.10.2015
12. |Bromiany PN-EN ISO 11206:2013-07 pa/l 1.1 +0,1 10,0
13. | Bromodichlorometan PN-EN ISO 15680: 2008 ug/l <1,0 -
14. | Chlorek winylu PN-EN ISO 15680:2008 pa/l < 0,100 0,50
15. |Dibromochlorometan PN-EN ISO 15680: 2008 ug/l <1,0 -
16. |Dieldryna PB-0OAI-01 wydanie & z dnia pg/l < 0,012 0,030
01.02.2018r.
17. |Endryna PB-OAI-01 wydanie 6 z dnia ug/l < 0,016 0,100
{01.02.2018r.




18. | Epichlorohydryna PN-EN ISO 15680:2008 pg/l < 0,020 | 0,100

19. | Fluorki PN-EN 1SO 10304-1:2009; PN-EN I1SO ma/l < 0,10 } 1,50
10304-1:2009/AC:2012

20. | Heptachlor PB-OAI-01 wydanie 6 z dnia Hg/l < (0,008 0,030
01.02.2018r.

21. | Heptachlor epoxyd PB-OAI-01 wydanie 6 z dnia ua/l < 0,008 0,030
01.02.2018r.

22. |Indeno(1,2,3-c,d) piren PB-0Al-21 wydanie 4 z dnia ug/l < 0,0025
30.10.2015 '

23. |lzodryna PB-OAI-01 wydanie 6 z dnia Hg/l < 0,0080 0,1000
01.02.2018r.

24. | pp'-DDD PB-OAI-01 wydanie 6 z dnia ug/i < 0,0120 0,1000
01.02.2018r.

25. |pp-DDE PB-0AI-01 wydanie 6 z dnia ug/l < 0,008 0,100
01.02.2018r.

26. |pp’-DDT PB-OAI-01 wydanie 6 z dnia ua/l < 0,0160 0,1000
01.02.2018r.

27. |pp’-DMDT PB-OAI-01 wydanie 6 z dnia pa/l < 0,02 0,10
01.02.2018r.

28. | Szesciochlorobenzen PB-OAI-01 wydanie 6 z dnia ug/l < 0,0040 0,1000
01.02.2018r.

29. | Tetrachloroeten PN-EN ISO 15680: 2008 Hg/l < 0,50 -

30. | Tribromometan PN-EN ISO 15680: 2008 ug/l <20 -

31. | Trichloroeten PN-EN ISO 15680: 2008 g/l 2;T£0,2 -

32. | Trichlorometan (chloroform) PN-EN ISO 15680: 2008 ug/l <20 -

33. |a-HCH PB-QAI-01 wydanie 6 z dnia ug/l < 0,0040 0,1000
01.02.2018r.

34. | B-HCH PB-OAI-01 wydanie 6 z dnia ua/l < 0,0080 0,1000
01.02.2018r.

35. | y-HCH PB-OAI-01 wydanie 6 z dnia Ha/l < 0,0040 0,1000
01.02.2018r.

** Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, p0oz.2294)

+ - niepewnos¢ rozszerzona przy poziomie ufnosci okolo 95% i wspdélczynniku rozszerzenia k=2,
w przypadku probek pobranych przez laboratorium WSSE niepewnost rozszerzona wyniku zawiera sktadowa dotyczaca pabierania prébek
Warto$¢ podana przy znaku ,<" 0znacza, ze wynik miesci sie ponizej zakresu roboczego metody

Wiersz 2: Wartos¢ oznacza sume stezer zwigzkéw: trichlorometan (chloroform), bromodichlorometan, dibromochlorometan, tribromometan (bromoform),

Wiersz 4: Wartos¢ oznacza sume stezen zwiazkow: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-cd)piren.

Uwagi:

Informacje umieszczone w niniejszym sprawozdaniu z badan dotyczace miejsca pobrania probki, osoby pobierajgcej prébke, daty pobrania oraz metody pobrania
probki zostaty podane przez klienta.

Koniec sprawozdania

Osoba/-y autoryzujace:

st. asystent Matgorzata Waojtal
st.technik Grzegerz Moczydlowski

Osoba zatwierdzajaca:
mgr inZ. justyna Moczydiowska
Kierownik Oddzialu Badai Srodowiskowych

Sprawozdanie z badan wygenerowane w systemie elektronicznym z pedpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym osoby zatwierdzajacej, ktéry jest
réwnowazny z podpisem wlasnorecznym.

Otrzymuja:
1.zleceniodawca
2.ala
1.wyniki badan odnosza sie wylacznie do miejsca i daty pobranej/przyjetej prébki podanej w sprawozdaniu.
2.Bez pisemnej zgody WSSE w Gorzowie Wikp. sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
3.Klient ma prawo do reklamacji w terminie 21 dni liczac od daty stempla pocztowego lub daty potwierdzenia otrzymania sprawozdania.
4.W przypadku prébek pobranych przez Klienta niepewnos¢ rozszerzona wyniku nie zawiera skladowej dotyczacej pobrania prébek.

WSSE Gorzéw Wikp Nr: CL.OBS.9057 U1EEa.2018



